
締付、 取外しの際は、 六角棒レンチ (M136L) を六角部に
差し込み使用することをお薦めします。

アルミテストプラグ　ミニ

給水給湯配管の水圧テスト用プラグです。
下記のトルク値を超えないようにねじ込んでください。

13 15N・m

水圧テスト後は速やかに取外してください。
異種金属接触による腐食が発生する恐れがあります。

取扱説明書

Oリングで水圧テストをする場合、 損傷が見られたら
取り替えてください。
そのまま使用した場合漏水の恐れがあります。


